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Wasserversorgungsverein Gmund am Tegernsee e.V.

Thomas Kniegl|
Tegernseer Str. 5
83703 Gmund

PRUFBERICHT CB2606220-1/WGMRC1103-kb

Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort:
Probenehmer:

Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

AIR

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhitte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

Wasserversorgungsverein Gmund am Tegernsee e.V. Thomas Kniegl
Tegernseer Str. 5, 83703 Gmund

83703 Gmund

Herr Scheben (in QM-System eingebunden)

09.06.2026
10.06.2026

10.06.2026 - 12.06.2026

4

Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Untersuchungsergebnis Trinkwasser

PN-Hahn PN-Hahn,
Probenbezeichnung 1230/1182/01781 KW-Zulauf
1230/1182/01777
Labornummer CP2634823 CP2634824
Probenahmedatum 09.06.26-07:55h 09.06.26-08:10h
St. Quirin, Grundschule,
Ubergabeschacht, Kirchenweg 7,
Probenahmeort Tegernseer Str., 83703 Gmund
83703 Gmund
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A Zweck A
Koloniezahl bei 22°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0 0
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0 0

AbfKlarV, DaVv

Messstelle nach

‘ Zugelassen nach
§29b BImSchG, §42 BiImSchV

Geschaftsfuhrer
Arthur Hofmann

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG

Untersuchungsstelle nach
§40 Abs. 1 TrinkwV

Sparkasse Nurnberg

IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Gewerbebank Ansbach

IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Furth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser

CB2606220-1/WGMRC1103-kb

AIR

PN-Hahn PN-Hahn,
Probenbezeichnung 1230/1182/01781 KW-Zulauf
1230/1182/01777
Labornummer CP2634823 CP2634824
Probenahmedatum 09.06.26-07:55h | 09.06.26-08:10h
St. Quirin, Grundschule,
Ubergabeschacht, | Kirchenweg 7,
Probenahmeort Tegernseer Str., 83703 Gmund
83703 Gmund
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Coliforme Bakterien g_' 1'\‘):5(';‘1;8_86?308'2 « 1/100ml 0 0 0
E.coli RISV 1/100m 0 0 0
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 1 3,1 1 0,4
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Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung

CB2606220-1/WGMRC1103-kb

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

AIR

Probenbezeichnun PN-Hahn PN-Hahn
9 1230/1182/01782 | 1230/1182/01806
Labornummer CP2634825 CP2634826
Probenahmedatum 09.06.26-08:25h 09.06.26-08:45h
Trinkwasserhaus, Holzschleife,
Probenahmeort Louisenthal 1, Rainminhle 23,
83703 Gmund 83703 Gmund
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A Zweck A
Koloniezahl bei 22°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0 0
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0 1
Coliforme Bakterien g_' 1'\1)5(')\‘1118_86?308'2 « 1/100ml 0 0 0
E.coli onporos 1/100m 0 0 0
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 14,0 1 5’0
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Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung

CB2606220-1/WGMRC1103-kb

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

AIR

PN-Hahn, PN-Hahn, KW
Probenbezeichnung KW-Zulauf Zulauf
1230/1182/01778 | 1230/1182/01779
Labornummer CP2634827 CP2634828
Probenahmedatum 09.06.26-09:05h 09.06.26-09:25h
Realschule, Gut Kaltenbrunn,
Probenahmeort Tolzer Str. 100, Kaltenbrunn 1,
83703 Gmund 83703 Gmund
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A Zweck A
Koloniezahl bei 22°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0 0
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 1 0
Coliforme Bakterien onoraos 1/100m 0 0 0
E.coli onporos 1/100m 0 0 0
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 15,1 13,1

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 12.06.2026

i.A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Die Akkreditierung gilt fur die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Prufbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prufbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prufbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken nicht bertcksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prufbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des
Pruflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
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Wasserversorgungsverein Gmund am Tegernsee e.V.

Thomas Kniegl|
Tegernseer Str. 5
83703 Gmund

AIR

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhitte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2606220-2/WGMRC1103-kb

Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Wasserversorgungsverein Gmund am Tegernsee e.V. Thomas Kniegl

lhr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: 83703 Gmund
Probenehmer:

Probenahmedatum: 09.06.2026
Probeneingangsdatum: 10.06.2026

Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Tegernseer Str. 5, 83703 Gmund

Herr Scheben (in QM-System eingebunden)

10.06.2026 - 12.06.2026

3

TrinkwV 2023 Parameter der Gruppe A
Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung

Keller, PN-Ventil, KW-Zulauf

Geschaftsfihrer
Arthur Hofmann

Sparkasse Nurnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

1230/1182/01780
Labornummer CP2634822
Probenahmedatum 09.06.26-07:30h
Ostiner Héhe 1a
Probenahmeort ’
83703 Gmund
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Temperatur PN Mikrobiologie DIN 38404-C4 :1976-12* °C 10,9
- o DIN EN ISO 7887
Farbung, qualitativ Verf A:2012.04* farblos
Tribung, qualitativ DIN EN ISO 7027-C2:2000-04* klar
Geschmack DEV B 1/2 Teil 2:1971* ohne
Geruch. qualitativ DIN EN 1622, Anh.C:2006-10* ohne
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach
AbfKlarV, Duv §18 BBodSchG 6 Abs. 6 der Altholzverordnun, DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
s ° (( DAKKS
Messstelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach s igastale
§29b BImSchG, §42 BiImSchV §40 Abs. 1 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Furth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948
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CB2606220-2/WGMRC1103-kb

AIR

Untersuchungsergebnis Trinkwasser
Probenbezeichnung Keller, PN-Ventil, KW-Zulauf
1230/1182/01780
Labornummer CP2634822
Probenahmedatum 09.06.26-07:30h
Probenahmeort O;g;g;'g’r:ir:;
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Bodensatz visuell ohne
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 10,9
pH-Wert v. Ort Co0inoa 65-95 7,47
Leitf. (v. Ort,25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* uS/cm 2790 565
Sauerstoff v.Ort DIN ISO 17289 (G25):2014-12* mg/l 13,37
Freies Chlor v. Ort %’:_5;‘2'081%_23?3'2 mg/l 0,00
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A
Probenahmetechnik Chemie -
Enterokokken roppo00re KBE/100m 0 0
Koloniezahl bei 22°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 2
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0
E.coli onaoraon 2 1100ml 0 0
Coliforme Bakterien onoraos 1/100m 0 0
spektr.Abs.Koeff.436nm 3&5%?2@87 m-1 0,5 <0,1
Tribung Cootagi FNU 1 <0,1
pH-Wert Cop20roon 65-9,5 7,50
Messtemperatur pH DIN 38404-C4:1976-12* °C 20,2
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* uS/cm 2790 561

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfullt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 12.06.2026

Die Akkreditierung gilt fur die im Prufbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Prufbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken nicht beriicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prifbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des
Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



